Istnie jgga

instalacja

Istniejacy zawér requlacyjny Hydrocontrol

przeptyw — 2,8m3/h

Istniejgce Rozdzielacze

w piwnicy bud. 4a

Istniejgca klapa odcinajgca

Legenda:

#25x4,2  Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane
perforowana wktadkq aluminiowg, Tmax = 80 “C Pmax 0.6 MPa.

@ Numer pionu

H Punkt staty
PS

przewody c.o. — zasilanie
—_———— — przewody c.0. — powrdt

oznaczenie pomieszczen:
w woB_mmNONos_m nr 2

emp. obliczeniowa w pom. ti=20°C

OZNACZENIA GRZEJINIKOW:
grzejniki ptytowe PURMO

typ grzejnika
\
C22-60
0,5m
\dtugos¢ arzejnika [m]

wysokosé grzejnika [cm]
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w zakresie sieci i instalaciji sanitarnych




